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 FC123-ZA / FC124-ZA
en Fire control panel pt Painel de controlo
de Brandmeldezentrale
fr Équipement de contrôle et signalisation
es Unidad de control de detección de incendios
it Centrale rivelazione incendio
nl Brandmeldcentrale

en Installation pt Instalação

FC123-ZA, S54400-C129-A1
FC124-ZA, S54400-C128-A1

de Montage
fr Montage
es Montaje
it Montaggio
nl Montage
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en Switch off main supply AC 230 V
de Netzspeisung AC 230 V ausschalten
fr Couper l'alimentation réseau AC 230 V

es Desconectar la fuente de alimentación
de red AC 230 V

it Disinserire l'alimentazione di rete
AC 230 V

nl Netvoeding AC 230 V uitschakelen
pt Desligue a corrente elétrica AC 230 V

en Switch on main supply AC 230 V
de Netzspeisung AC 230 V einschalten
fr Allumer l'alimentation réseau AC 230 V
es Conectar la fuente de alimentación de red AC 230 V
it Inserire l'alimentazione di rete AC 230 V
nl Netvoeding AC 230 V inschakelen
pt Ligue a corrente elétrica AC 230V
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en Program and test the system
de System programmieren und testen
fr Programmer et tester le système
es Programar y probar el sistema
it Programmare e testare il sistema
nl Test het systeem
pt Programar e testar o sistema

en You will find more information in document A6V10393190
de Weitere Informationen finden Sie im Dokument A6V10393190
fr Pour de plus amples informations, se référer au document A6V10393190
es Para más información al respecto, consulte el documento A6V10393190
it Per ulteriori informazioni si rimanda al documento A6V10393190
nl Meer informatie kunt u vinden in het inbedrijfstel document A6V10393190
pt Para mais informações, consulte o documento A6V10393190
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